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        Č.j.: 2022/037202/CNB/420 

 

 

Z m ě n a  č. 1 
zadávací dokumentace veřejné zakázky 

 „Výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, 

detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha“ 

ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 (dále jen „změna“) 

 

Zadavatel: 

 

Česká národní banka 

se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

IČO: 48136450 

 

 

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace mění v souladu s ustanovením 

§ 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“) včetně Přílohy č. 1 – Návrh smlouvy, 

a to konkrétně její Přílohy č. 3 „Technické zadání a požadavky objednatele na dílo“ a jejích 

příloh takto:  

 

1) Bod 4 Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení – Lhůta 

pro podání nabídek, způsob podání nabídek – nově zní: 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 5. 2022 v 10:00 hodin.  

Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem 

stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: 

https://ezak.cnb.cz/. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK 

(uživatelská příručka) jsou dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/. 

 

V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek 

nekoná. Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek. 

 

2) V Příloze č. 1 ZD – Návrh smlouvy, a to její Příloze č. 3 „Technické zadání 

a požadavky objednatele na dílo“, byla v Tabulce č. 1 u 2. dílčího plnění ve sloupci 

„Umístění hasebních úseků/HU“ vypuštěna místnost VP304.  

NA PŘÍKOPĚ 28 

115 03 PRAHA 1 

 

https://ezak.cnb.cz/
https://ezak.cnb.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://ezak.cnb.cz/
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Dále byla v této Příloze č. 3 „Technické zadání a požadavky objednatele na dílo“ 

provedena oprava v označení jejích Příloh č. 1 „schéma č. 1 pro 1. dílčí plnění“  

a č. 5 „schéma č. 4B pro 4. dílčí plnění“, u kterých byla provedena vzájemná záměna 

jejich označení. 

 

 

Změna č. 1 ZD, vč. nového znění Přílohy č. 3 „Technické zadání a požadavky 

objednatele na dílo“ a správného označení Příloh č. 1 a 5 této Přílohy č. 3, je uveřejněna 

na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese 

https://ezak.cnb.cz/contract_display_904.html v oddílu „Zadávací dokumentace“. 

 

 

 

V Praze 9. května 2022 

  

 

      

                   Ing. Zdeněk Virius              Ing. Jakub Janák 

       ředitel sekce správní    ředitel odboru technického 
                       podepsáno elektronicky                    podepsáno elektronicky 

  

  
 

https://ezak.cnb.cz/contract_display_904.html

		2022-05-09T13:09:02+0200


		2022-05-09T13:46:03+0200




